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INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO NR 11

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 01/2016 z dnia 22.12.2016 na roboty budowlane
obejmujgce Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych
Cynkomet Sp. z o.0.

(Ogloszenie w bazie konkurencyjnosci nr 1014926 z dnia 22.12.2016)

Zamawiajgcy Cynkomet Sp. z 0. o.; ul. Fabryczna 7; 16-020 Czarna Biatostocka, przekazuje

tres¢ zapytan, ktére naptynely na przedmiotowe postepowanie wraz z wyjasnieniami:

Czy Inwestor dopuszcza zamiane izolacji dwuwarstwowej PE, PUR na izolacje z welny
mineralnej? Zamiana bylaby 2z zachowaniem wymaganych grubosci i wiasciwodci
termoizolacyjnych.

Odpowiedz 63:

Inwestor nie dopuszcza zamiany izolacji dwuwarstwowej PE, PUR na izolacje z welny

mineralne;j.

Pvytanie 64
Czv zgodnie z wytycznymi producenta izolacji kauczukowych, mozna przyjaé¢ grubo$é 9 mm

lub 13 mm izolacji na kanalizacji deszczowej, zamiast zaprojektowanej 40 mm?
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Odpowiedz 64:
Zamawiajacy nie dopuszeza zastosowania izolacji kauczukowej o grubosci 9 mm lub 13 mm

na kanalizacji deszczowej. Nalezy zastosowaé izolacje zgodnie z dokumentacja.

Pyianie 65

Prosimy o okreslenie w czyim zakresie jest zakup i montaz wodomierza gléwnego w studni
wodomierzowe;j.

Odrawiedz 65:

Zakup 1 montaz wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej jest w zakresie Wykonawcy

1 podlega wycenie.

Pytanie 66

Umieszezona na stronie internetowej dokumentacja wykonawcza instalacji sprezonego
powietrza w formacie PDF jest rozbiezna z dokumentacja w wersji edytowalnej DWG. W
veeeft PDF jest zaprojektowany jeden uklad instalacji sprezonego powietrza, w wersji DWG
sa “wa uklady, przez co projekty roznig si¢ ilosciami urzadzen w zestawieniu (sprezarki,
zhbiomniki wyréwnawcze, osuszacz. Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy wycenié uktadu
ne 2o'rzeby kabiny lakierniczej (malarni) i srutowni, natomiast nalezy wycenié drugi uklad
na notrzeby spawalni, obrébki mechanicznej element6w stalowych i montazu.

Cdnowiedz 66:

Zamawizjacy informuje, iz wersja podstawowa dokumentacji jest PDF, za$ wersja dwg stuzy

jedyrie jzko uzupelnienie informacji.

W dekumentacji projektowej (rys. nr 1 instalacji wewngtrznej gazowej) jako zrédlo gazu
wskazane sg zbiorniki gazowe a w odpowiedzi nr 22 informacji Zamawiajacego nr 4
wsomniane jest przylgcze do sieci. Prosimy o potwierdzenie, ze zewngtrzna instalacja
gazowa z nie wehodzi w sklad wyceny. Prosimy o okredlenie na jakim elemencie zakonczyé
wykonanie wewnetrznej instalacji wewnetrzne] gazowej. Czy w zakresie wyceny lezy
doctawa i montaz wraz z wyposazeniem punktu red- pomiarowego i szafki gazowej

z rezvorem odeinajagcym elektromagnetycznym? Jesli wehodzi w zakres wyceny prosimy
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o udostgpnienie rysunku szczegblowego stacji redukcyjno-pomiarowej oraz dokumentaciji
instalacji doziemnej gazowej.

Odpowiedz 67:

Zgodnie z Odpowiedzig na Pytanie nr 22 Informacji Zamawiajgcego nr 4 zewnetrzna
ins.zlacja gazowa nie wehodzi w sktad wyceny przez Oferenta.

Wewnetrzag instalacje gazowa nalezy zakonczy¢ w sposob opisany w Zapytaniu Ofertowym

w Przedmiocie Zamdwienia

Pytenie 68

Czy w kosztach przegladéw serwisowych w czasie trwania okresu gwarancyjnego nalezy
uwzglednié:

“Ioert wymiany filtréw w centralach wentylacyjnych i urzadzeniach filtracyjnych.

* kogzt czyszezenia kanatéw wentylacyjnych ktore w wyniku eksploatacji moga ulec duzemu
ran’=czyszezeniu (dotyczy instalacji z zastosowaniem urzadzen filtrowentylacyjnych).
Cdpowiedz 68:

Zemawiajacy informuje. iz w kosztach przegladow serwisowych ww. urzadzen w czasie
trwania okresu gwarancyjnego nalezy uwzgledni¢ koszt wszystkich czynnosci ktére zgodnie z
wvrvezeyni producenta urzgdzenia stuza do prawidlowej i bezpieczne] eksploatacji danego

urzjdzenia.

Pytanie 69

Czv Inwestor zaakceptuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tworzone przez
pofracenia z wynagrodzenia wykonawcy za czg¢sciowo wykonane roboty budowlane?
Qdraowiedz 69:

Zamawiajacy akceptuje wylacznie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania okreslone

w 7Zzpytaniu Ofertowym.
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